POMPA HESABI

m=Pompa debisi kg/h
m= Q Q=Binanin 1si kapasitesi kcal/h

CxAt At= Giris - cikis sicaklik farki c
c=Suyun ozgiil 1sisI kcal/kg ¢ =1 alinabilir

Ornek : 20.000 kcal/h 1si kapasitell sistemin pompa debisi

_20.000 _ 4
m= 1x(90-70) =1.000 kg/h = 1m/h

HAVA DEBI HESABI : Havanin ozgiil isisi ¢ = 0,29 kcal /m” c

alinarak yukaridaki formulle bulunur









